TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 2. 1. 2024,

Lokacija: BRESTOVAC — Trenkova 10, caffe bar Leona
Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju
Vrsta analize: Analiza A

Analiti¢ko izvjes¢e br. 1 — 4 /2024.

Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz
1./Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,35
. 3.|Miris ) - ‘ i - bez Bez |
5. Temperatura - | “C _25°C 1 49 B
6. Elektrovodljivost o ) ‘uSem /20°C 2500 549
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9.,5 7,64
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,15
9. | UtroSak KMnO, mg/l O, 5,0 0,95
10. | Kloridi mg/l Cl 250 10,80
~11./ Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
. 12.Nitrati mg/l NO3& 50,0 4,9
13. Nitriti mg/l NOy& 0,50 0,00
14, Mangan » pg/l 50,0
‘P 15. Zeljezo 7 B ug/l 200,0
16,
| 17. o
18] B ; ,, | ]
D) — | &
| 'Mikrobiolo$ki nalaz -
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 | 0 .
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0 |
3.| Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4.|Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5.|Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 2
6./ Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
8
| 9.

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozilc', dipl. ing.
QT
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga

POZEGA, Vodovodna 1

Datum

Lokacija:
Vrsta uzorka:
Vrsta analize:

: 2. 1. 2024.

BRESTOVAC - PCS

Analiza A

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Analiticko izvjesée br. 1 — 3 /2024.

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

| Naziv parametra | Mjerna jed. | Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz .
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoca . °NTU 4 0,36
3. Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura i 25°C 5,3
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 544
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,63
8. Slobodni rezidualni klor | mg/lClL 050 0116
9. Utrosak KMnO, - mgl0, 50 1,01
0. Kloridi | omgACl 250 10,60
“11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. Nitrati mg/l NO3& 50,0 K
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50 0,00
14.| Mangan ug/l 50,0
15.] Zeljezo ng/l 200,0
16,
AN
18.
19.
Mikrobiolo3ki nalaz
L 1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
‘ 2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki  36°C/48h broj/100 ml | 0 | 0
4. Broj kolonija  36°C/48h | broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija  22°C/72h broj/ 1 ml 100 2
6. Pscudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
8.
9




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 3. 1. 2024.

Lokacija: (UTJ!

KUTJEVO - Otok 5, caffe bar Otok

Vrsta uzorka:

Vrsta analize: Analiza A

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju

Analiti¢ko izvjeS¢e br. 3 — 2 /2024.

[ Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz
1. Bojja 'mg/l PtCo skale 20 10
2. Mutnoca 1 °NmU 41 041 |
3. Miris S - bez ' Bez
4. 0kus : : -]
5. Temperatura - ‘ " 25°C 1,9 _4
| 6. Elektrovodljivost _Lp.Sgnj}ﬁC 2500 402 |
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica  6,5-9,5 7,65 |
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 05 | 618
9. Utrosak KMnO, mg/l O, 5,0 0,97
10. Kloridi - mg/l Cl 250 1080
1. Amonijak - mg/INH," 050 = 000 |
12. Nitrati mg/INO3O | 50,0 3,6 i
13. Nitriti ) mg/INO,> | 0,50 0,00 |
14. Mangan ug/l | 50,0 J
) 1_5.j7te_li¢go - - ng/l ' 200,0 l
16. 5
BN TAR I | ]
18 S | ]
C 19, |
'Mikrobioloki nalaz o | N ‘
I. Ukupni koliformi 36°C/24h. . broy100mt 0 | 0
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija 36°C/48h .~ broj/ 1 ml 100 0 %
5. Broj kolonija ~ 22°C/72h | “broj/ 1 ml 100 2
6. Pscudomonas acruginosa 36°C/48h | broj/100 ml U
Y N B L |
8. | ! |
91 . | | o
Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 4. 1. 2024.

Lokacija:
Vrsta uzorka:
Vrsta analize:

PLETERNICA - VODOSPREMA B
Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju
Analiza A

Analiti¢ko izvjesée br. 2 — 1 /2024.

i Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz N
. Boja - mg/] PtCo skale 20 0
& Mutnopa i °NTU 4 0,35
3. Miris i ) - bez - Bez
7 4 Okus - - B - - | .
5. Temperatura ] R 25°C | 62 |
6. Eleklrovolelvost _ uSem /20°C | 2500 376
7. Koncentracija vodikovih i iona ~ pH jedinica 6,5-9.5 7,67
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cly 0, 50 0,18
9, Ulrosak KMnO, mg/l O, 50 1,02 !
10. Klondl - B - ~ mg/lCl 250 880
1L Amom_lak 7 mg/l NH," 0,50 | 000
12, | Nitrati mg/l NO;& 50,0 4.8
- 13. | Nitriti mg/l NO;© 0,50 0,00
14,/ Mangan pg/l 50,0
15, Zeljezo ug/l 200,0
6. B B ]
17. - - B
18.
,,,19} i | |
]Mlkrobloloﬁkl nalaz o L
1. Ukupni koliformi 36°C/24h - broj/100 ml 0 0
2. Eschcrlchla coli 44 5°C/24h | broj/100 ml o 0
3, 'chrokokl 36°C/48h . broj/100 ml o 0
4. Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml ‘ 100 0
5. Broj kolonija  22°C/72h broj/ 1ml 100 3 -
~ 6.|Pseudomonas acruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 o
7.
3 }
)

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potronju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi$ljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozfié, dipl. ing.
L

“1




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 4. 1. 2024.

Lokacija: JAK@rrlri(r‘ii@ Radlca I, DJCCJI vmc ¢ Jaksié
Vrsta uzorka:

Vrsta analize:

,A@J}z@,,ﬁ_ﬁ.__,,,,,“

Analitic¢ko izvjeSée br. 2 — 4 /2024.

Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz
L . Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2] Mutnoca B °NTU 4 0,28
3. Miris i o - bez Bez
4 10kus - -
5. Temperatura - . 1 25°C 72
6. LleklI'OVleJlVOSI ) ~_ pSem /20°C 2500 - 358 B
7. Konccmracgd vodikovih iona 77“ pHjedinica ~ 6,5-9.5 773
8. Slobodni re rezidualniklor ~ mg/ICl | 0,50 0,20
9. Utrosak KMnOy, | mgllo, 5,0 0,92
~ 10, Kloridi mg/1 Cl 250 8,60
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO;& 50,0 4.5
I3 Nitrii mg/l NO,& 0,50 0,00
14 Mangan pg/l 50,0
175 Zeljezo pg/l 200,0
16
17.] ) -
o8 )
19, )
Mikrobiolos§ki nalaz 7 s -
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100ml 0 0
2  Escherichia coli  44,5°C/24h . broj/100 ml 0 0
3 I:nlerokokl 36°C/48h  broj/100 ml 0 0
4 Broj kolomja 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5.|Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
9.

"Miiéijenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za [judsku potros$nju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i miSljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

5. 1. 2024.

Datum:

A N A N AN A A AR A A A AAA AT

Lokacija:

POZEGA — Zagreba&ka 52, caffe bar Leggiero

Vrsta uzorka:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potroSnju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjeSée br. 1 — 8 /2024.

Mi§lje7nij;7:7 Rezultati analize ispitanorgiuiorka vode ODGOVARAJU maksimalno do;;;ilemm

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi$ljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
\ . P
\ \m
\

Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz - S
L.Boja mg/l PtCo skale | 20 0
~ 2./Mutnoc¢a °NTU - 0,43
3. Miris B - - bez Bez
4. Okus - - -
5. Temperatura C 25°C 7,0
6. |Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 585
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,57
8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,24
9. UtroSak KMnO4 mg/1 O, 3t 1,02
10. | Kloridi mg/1 Cl 250 - 11,60
11. Amonijak . mg/l NH," 0,50 ~ 0,00
12. Nitrati B mg/l NO3& 50,0
(130 Nitriti . mg/Il NO,& 0,50
14. Mangan _ng/l 300 :
15, Zeljezo wgl 2000
16. ) T B
18. B
19.
Mikrobioloski nalaz ;
I 1.| Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
~ 2.!Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6./ Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
8. N - s !
9. |




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum:

Lokacija:
Vrsta uzorka:

5. 1. 2024,

POZEGA - Industrijska 2,Ariva, caffe b. Omega

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 — 7 /2024.

’ Naziv parametra Mjerna jed. ~ MDK Rezultat
- |Fizikalno-kemijski nalaz
~_1./Boja - mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoc¢a °NTU 4 0,35
3. Miris - - bez Bez
‘ 4. Okus - - =]
5. Temperatura | °C 25°C 42
6. Elekirovodljivost uSem /20°C 2500 359
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,65 5
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,22
j 9. UtroSak KMnQy4 mg/l O, 5,0 0,98
§ 10. | Kloridi mg/l Cl 250 8,60
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12, Nitrati mg/l NO5;& 50,0
13. Nitriti mg/l NO,& 0,50
14,/ Mangan ) pg/l 50,0
15 Zeljezo ug/l 200,0 ;
16. ) - |
. |
| 18. i
19, B |
r ) »1Mikr0biolo§ki nalaz B . -
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6.| Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
8.

9

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi$ljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

\mb’c




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij ‘
Datum: 5. 1. 2024.
Lokacija: POZEGA - VS GLAVICA

Vrsta uzorka:
Vrsta analize:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju

Analiza A

Analiticko izvjeSée br. 1 — 6 /2024.

l Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
. 2. Mutnoca 4 0,42
7§L{Mir7ifsv - - bez Bez
4. Okus - -
5. Temperatura 29K 5,0
I 6.| Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 315
. 7./Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,76
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Clp 0,50 0,29
9. Utrosak KMnOy. S mg/l O 5,0 0,96
10, Kloridi [ omgncl 250 [ 740
1. Amonijak C mgINHS | 050 | 000
12, Nitrati - ~ mg/INO3Z | 50,0 | -
13, Nitriti mg/l NO,& 0,50 | |
3 14. Mangan 50,0
15.] Zeljezo 200,0
16.
17, |
18. - |
19, ‘z
~|Mikrobioloki nalaz , :
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. Escherichia coli 44,5°C/24h broj/100 ml 0 0 ]
3. Enterokoki ~ 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija  36°C/48h .~ broj/ 1ml 100 0 |
5. Broj kolonija 22°¢/72h - broj/1ml 100 | 2
6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0

7.

8

1

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potroSnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i miSljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analitiar u laboratoriju:
Nevenka Jozié, dipl. ing.
« I

=
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorj

A oy A A A A A A A A A A A A A A N A AN A A A A AN AN AN A SIS SIS
3 NAVAAAAAANAAANANAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AVAVAZAANA

Datum: 5. 1. 2024.

Lokacija: POZEGA — VS SV. VID

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potroSnju
Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 — 5 /2024.

{ Naziv parametra Mjerna jed. ] MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz | S R S
1. Boja - mg/lPtCoskale 20 0
2 Mumoéa °NIU 4039
3. Miris ‘ - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura °C Piojy & 6,1
6. Elektrovodljivost puScm / 20°C 2500 423
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,62
8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,18

9. Utrosak KMnO, mg/l O, 5,0 1,01 1
‘ 10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,40
~11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.|Nitrati mg/l NO3& 50,0

13, Nitriti S mg/l NO,& 0,50

14 Mangan B B 1 - 00

15. Zeljero el 2000

16. L ]

17, - _ | A
L -
’> 19.
| Mikrobiolo3ki nalaz
| 1.|Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0

2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki ~ 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Brojkolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Brojkolonija  22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6. Pscudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
\ e :
9 =

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Ne\ﬁnka J?zié, dipl. ing.
\(Jw
\;




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 8. 1. 2024.

Lokacija: VELIKA -klorna stanica

Vrsta uzorka:

Analiza A

Vrsta analize:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju

Analiti¢ko izvjesée br. 4 — 2 /2024.

( Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat |
- Fizikalno-kemijski nalaz ]
1./ Boja mg/] PtCo skale 20 0 ,a.,._ll
2./ Mutnoca °NTU 4 0,24 ;
3. Miris - R bez Bez j
4. Okus - - - |
5. Temperatura °C L 25°C 4,0 |
6. Elektrovodljivost uSem/20°C | 2500 405 }
7. Koncentracija vodikovih iona ~ pH jedinica 6 5 9 S | 1,71 !
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,29
9. Utrosak KMn()4 mg/l O 5.0 0,86
lO Klondn ~ mg/lCl 250 9.40
1. 'Amomjak - - mg/I NHy 050 0,00
12. Nitrati mg/INO;> 50,0 44
L 13, Nltrm - ) mg/INO© | 050 0,00 |
14 Mangan pg/l 50,0 |
15. Zeljezo pg/l 200,0 -
16, |
~17.] B - |
18. . |
19.|
B lMlkrobl0|0§kl nalaz .
I. Ukupni koliformi 36°C/24h . broj/100 ml 0 0
2. Fscheru.hla coh 44_5?MCj_2f}h7 - broj/100 ml 0 0o
3 Fnleroko&n ~ 36°C/48h B broj/100ml 0 0
4. Broj kolonija 36°C/48h ~ broy/ 1 ml 100 | 0
5.1 Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1ml 100 0
6. Pscudomonas aeruginosa 360( /48h brOJ/lOQ‘ml |0 0
7.]
| 9.1 ' |

L

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i miSljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

‘j o IF
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna |
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 8. 1. 2024.
Lokacija: BISKUPCI - klorna_s_garpilca

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju
Vrsta analize:  Analiza A

Analiticko izvjesée br. 4 — 1 /2024.

( Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz B
1. Boja - mg/l PtCo skale 20 | o
2. Mutno¢ca ) ‘ °NTU f 4 L 027
_3 Mms - - , T - bez . Bez
_____ 4.| | Okus ) - -
5. Tueratura - - ; °C 25°C 6,2
6. Eleklrovodblvost S 'uSem/20°C | 2500 314
¥ Koncentracua vodikovih iona . pHjedinica 6,5 —~35 | 1,76
8. Slobodni rezidualni klor - mg/ICl, 050 0,30
9. Ulrosak KMnO, N mg/l O, [ 5,0 . 0.89
10. Klondl N mg/l Cl | 250 | 7,20
11, Amonijak . mg/l NH,' 050 | 000
12, Nitrati mg/I NO;& | 50,0 | 3,7 ]
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50 | 0,00
14. Mangan ug/l 50,0 |
15.| Zeljezo ug/l 200,0 ]
16 - i |
17 o i B -
8. 1 N
19, i ]
'Mikrobiolo3ki nalaz ; | ]
1. | Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml | 0 0
| _27‘Lsrcher1ch1a coli 44,5°C/24h | broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki ~ 36°C/48h ,, " broj/100 ml 0o 0
4 BI'OJ kOlOﬂUd 36°C/48h ~ broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h ~ broj/Iml 100 1
~ 6. Pseudomonas aecruginosa 3 36°C/48h B broj/100 ml 0 0 |
7. '
8. 4
L9

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

%m




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

D 8. 1. 2024.

N AN AN AN NANAANAAAAAAAAVAAY

Lokacija: POZEGA — VS SV. JOSIP

Vrsta uzorka:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiti¢ko izvjeSée br. 1 — 10 /2024.

L Naziv parametra Mjerna jed. MDK | Rezultat |
| Fizikalno-kemijski nalaz I R |
~1.Boga 'mg/l PtCo skale 2 0
2. Mutnoéa | __°NTU 4 0,35
3. Mins - bez Bez
L 4. Okus - - -
5. Temperatura °C 25°C 6,0
6. |Elektrovodljivost puScm /20°C 2500 570
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5 —9,3 7,64
iiiii 8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,12
9. Utrosak KMnOj mg/l O, 5,0 097 |
~10.Kloridi o mg/l Cl 250 12,40
~ 1l. Amonijak mg/l NH," 0,50 - 0,00
12, Nitrati mg/l NO3& 50,0 48 |
B3 Nitig  mg/INOo 050 000
14, Mangan i ' - pg/l - 50,0 1
15 Zeljero w2000 ]
e S S S ———
17 |
oo 18
1
| Mikrobioloski nalaz
; 1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
. 2.|Escherichia coli 44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0 |
4. Broj kolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 0 B
5. Broj kolonija  22°C/72h broj/ 1 ml 100 1 |
~ 6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.|
8 B
9

S8 — - | . - — - |

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode  ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
] . }
\'¥
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 9. 1. 2024.
Lokacija:

BRI:S TOVAC - Trenkova 10 caffe bar Leona

Vrsta uzorka:

Javna vbddopskrba —voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjes¢e br. 1 — 13 /2024.

& Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz Bl ] I S I
i 1. Boja - mg/1 PtCo skale 20 0
. 2. Mutnoéa °NTU 4 0,41 i
3 IMiris ] . bez Bez |
4. Okus - - |
5. Temperatura - ) o - 25°C 48 *‘
6. Lrlfekrtrrovocﬂ]wost ) B pScm/ZO"L e 2500 562 |
7. Koncentracija vodikovih iona pH Jedmlca 65-95 7,55
8. Slobodni rezidualni klor - mg/ICl, 0,50 0,19
| 9. | ' Utrosak KMnO, mg/l Oy 5,0 0,94
F 10. Kloridi mg/l Cl 250 13,60
___11.|Amonijak mg/I NHy" 0,50 0,00
; 12.| Nitrati mg/l NO3& 50,0 4,4
. 13.|Nitriti mg/l NO, 0,50 0,00
14. Mangan - pg/l 50,0
15, /elje/o - ug/l 200,0 -
6. I - |
17 j
- 18. ]
| 19.
| Mikrobiolo$ki nalaz |
1./ Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100ml 0 ; 0 f
2. ? Escherichia coli  44,5°C/24h _ broj/100 ml L 0o | 0 ;
l nterokoki ~ 36°C/48h ~ broj/100 ml 0 o
4 ‘Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Brojkolonija  22°C/72h broj/ 1 ml 100 2 |
| 6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
‘ T
| 8.
9.

Misljenje: Rezultati analize ispitah“(Sg uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

ORLC




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 10. 1. 2024.

Lokacija:

CAGLIN - S. Radié¢a 1,Djedji vrti¢ Caglin

Vrsta uzorka:

‘Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiti¢ko izvjeS¢e br. 3 — 4 /2024.

% |Naziv parametra | Mjernajed. | MDK | Rezultat |
|  Fizikalno-kemijski nalaz | ] - B
~ LiBoa mg/lPCoskale | 20 0
L Mutnoca - °NTU - 037
3. Miris - bez Bez '
4. Okus - - - 7
5. Temperatura °C 25°C 4,8
6. Elektrovodljivost Sem /20°C 2500 403
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,71 |
8. Slobodm rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,14 ]w
9 Utro_sakj(ﬁMnO‘; - mg/1 O, 5,0 0,99
B 710 'Kloridi o mg/1 Cl 250 10,40
11. Amom_]ak mg/lNH4 0,50 0,00
12 Nitrati mg/l NO3;& I 50,0 34
13. Nitriti N o . mg/INO; ; 050 000
14. Mdngan B 1 pet | 500 ]
15.] 7d_]c70 B pg/l | 2000
. SESS ]6 4 il _— - =
L I 7'.. P — e S - SN —— U=
s |
) |
~  Mikrobiolo3ki nalaz B
1./ Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
| 2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. lnterokokx 36°C/48h ,_broj/100 ml 0 L0
4. Bro_l kolonija 36°C/48h - ‘broj/ 1 ml 100 o
5. Broj kolonija 22°C/72h - broj/ 1 ml 100 1 2
6. ' Pseudomonas acruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 1 0 _1

7.

8.
9.

Mi§|jenjé: Rezultati analize ispitan(;g uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno (iapuﬁe.nirm

[
|
|

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjence za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

‘}\(;(x

\
\
\
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 11. 1. 2024.

Lokacija:

PLETERNICA — Skolska 2 OS Fra K. Adzi¢

Vrsta uzorka:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjeS¢e br. 2 — 5 /2024.

Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
B Fizikalno-kemijski nalaz
1./ Boja mg/1 PtCo skale 20 0 i
2 Mumota "NTU 4 034
3. Miris - I 7bezv Bez
4 ' Okus 7 | ) { -
3. lcmpumtura 1 °C | 25°C 54 B
6. Elektrovodljivost - pScm /20°C 2500 | 414 *
7 Koncentracggfyodlkov,lh 1(7)ng1_h_7 B pH jedinica 6,5-9,5 71,67
”8 Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 023 |
9./ Utro§ak KMnO, mg/l O, 5,0 09
~10.|Kloridi mg/1 Cl 250 11,60 |
11. ,Amom_]ak mg/l NH," 0,50 0,00 1
12.] Nitrati - mg/l NO;& 50,0 4,5 !
13. Nitriti - mg/l NO,& 0,50 0,00 |
14, Mang?an L pgd 500 ]
1., Zeljezo el 2000
6. - T
S 1 7 —— - — S [ —— S—— - pans
18, R R B |
19.] L S R B
[Mlkroblolo§kl nalaz L J R B )
. Ukupni koliformi 36° C/24h broj/100 ml 0 ‘ 0
2  Escherichia (.Oll 44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki __ 36°C/48h broj/100 ml 0 | 0o
f{; BI‘O_] kolomJa - 36°C/48h broj/ 1 ml 100 o
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1 1
~ 6.|Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7q . I S
8. B - - ‘ -
9. |-

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

5
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interm laboratorq

Datum:
Lokacija:

Vrsta uzorka:
Vrsta analize:

12. 1. 2024.

POZEGA - Rudinska 8, Djecji vrti¢ Pozega
Javna vodooEskrba voda za ljudsku potro$nju

Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 — 15 /2024.

Naziv parametra Mjerna jed. MDK | Rezultat f
~|Fizikalno-kemijski nalaz -
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoéa °NTU 4 0,35
| 3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 4,2
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 316
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 1,75
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,22
9. UtroSak KMnO4 mg/l O, 5,0 0,96
7 lrQr.q_Klorldl S mg/l Cl 250 7,20 j
11. Amonijak B mg{%ﬁl 050 0,00 |
~12.Nitrati - - mg/INO;> | 50,0 34
3 Nitrit " mg/INO» 050 | 000
14/ Mangan . ped 500 ]
15. Zeljezo  wel 2000 o
17, - *»
18
19,
Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. 'Escherichia coli 44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokokx 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4 \BI'O_] kolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
3 BrOJ kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
~ 6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0 ‘
7.
9.

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiticar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij I
Datum: (15, 1. 2024.
Lokacija: POZEGA VS SV.VID

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 — 19 /2024.

L 'Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
- | Fizikalno-kemijski nalaz -
1. Boja mg/] PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU 4 0,32
~3.|Miris - bez Bez
4 0kus : : :
5. Temperatura I . 25°C I
6. Elektrovodljivost - uScem /20°C 2500 467
7. Koncentracga vodikovih i 1ona - | pH jedinica 6,9 —-9,5 7,65
8. Slobodni rezidualni klor - mg/l Cl, 050 0,17
9. Utrosak KMnO, - mg/l O 5,0 1,02
10. ,ﬁ@ﬂg}, S mg/l Cl 250 11,40
1. Amonijak - L mg/l NH,” | 050 0,00
12. Nitrati . mgINOy® | 500 4,7
13, Nnrm . mg/INO» | 0,50  0.00
14, M_angdn T AT | 50,0 |
15. Zeljezo - ‘ ng/l 200,0 |
6.,
17.
18.
19.]
|Mikrobiolo3ki nalaz o
I. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0o
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. \Er}gelquok_lw_ - 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 1 0
5. Broj kolonija  22°C/72h | broj/1ml | 100 i 1 B
6. Pseudomonas acruginosa 36°C/48h  broj/100ml 0 | 0
71 !
9. ’

M|sljen_|e ‘Rezultati analize lspltanog ‘uzorka vode ODGOVARAJU maksnmalno dopustemm
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
g

-}
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA., Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 16. 1. 2024.

Lokacija:

POZEGA — Crpiliste Zap. polje, MPC, izlaz

Vrsta uzorka:

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potroSnju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjeSée br. 1 — 20 /2024.

| Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz
1. Boja. B mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoca - ~°NTU 4 042
3. Miris o - bez | Ber
4. Okus B | - - | -
3 Temperatura. °C 29°C 6,9
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 537
i 7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,62
| 8.1 Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,25
.~ 9.|Utrosak KMnOy4 mg/l O, 5,0 1,02
10. | Kloridi ) mg/1 Cl 250 11,40
11. Amonijak mg/l NHy' 0,50 0,00
12. Nitrati mg/l NO;& 50,0 8,6
fffffffff 13. Nitriti mg/l NO,& 0,50 0,00
14 [Mangan pg/l 50,0 18,00
15, Zeljezo pg/l 200,0
16. - o -
7. B R I
19. I )
__Mikrobiolo$ki nalaz ’
; 1.| Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
| 3.| Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
J 4.|Broj kolonija ~ 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 4
6. Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
9 |

"Mlsljenje Rezultati analize lspltanog, uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Neve‘?ka Jozw dipl. ing.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 16. 1. 2024.
Lokacija: PO7I GA - Crpiliste Luke, 1/la1 -

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju
Vrsta analize: Analiza A

Analiti¢ko izvjesée br. 1 — 21 /2024.

( Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat |
Fizikalno-kemijski nalaz -
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0 j
2. Mutnoéa °NTU " 045
7 3+M1rxs - bez Bez
4. Okus - - - 1 ]
5. *Temperatura | ec 25°C | 7, 2
6. Elektrovodljivost ~ uSem/20°C 2500 539
7. Koncentracija vodikovihiona = pHjedinica ~ 6,5-95 =~ 763
8 Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,34
9. Utrosak KMnOy mg/1 O, 5,0 1,01
10. Kloridi mg/1 CI 250 11,40
11.| Amonijak mg/I NHy" 0,50 0,00
12| Nitrati mg/l NO3& 50,0 8,1
13. Nitriti - mg/l NO,& 0,50 0,00 |
14.| Mdngan o pg/l | 50,0 14,00
15. Zeljezo ug/l 2000
16 |
o ]
EENT A o
L 19
| Mikrobioloski nalaz | 7 N
. Ukupni koliformi 36°C/24h bro_]/IOO ml ni 0 | 0
2 Escherichia coli 44,5°C/24h _ broj/100ml o 0
N’ wgpgrokokl 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 4
6. Pscudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.
8' == e —y
9,

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Neve’r{)ka Jo,zic', dipl. ing.
e
‘\
|




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 19. 1. 2024.

Lokacija: POZEGA — P. Radiéa 205, caffe bar Matan
Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potroSnju
Vrsta analize: Analiza A

A A A A A A A A A A A AAVAAAAAAAAAAVAVAAZA

Analiticko izvjeSée br. 1 —25 /2024.

A v v AZAZAAGAACATZATATAUAEATACATAATAT AT A
NN NINIINININNININININININSNINNININSNNININANININANNANININ % ~

Naziv parametra | Mjerna jed. MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz
1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
. 2. Mutno¢a °NTU 4 0,41
| 3. Miris - bez Bez
4. Okus - | - -
5.| Temperatura g * 23°C 4,5
6. Elektrovodljivost puScem /20°C 2500 315
| 7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,9 —95 18
; 8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,27
9. Utrosak KMnO, | mg/l O, 5,0 0,99
10. Kloridi mg/l CI 250 7.80
11 Amonijak  mg/INHs | 050 0,00
12. Nitrati | mg/INO;& | 50,0
130Nt 7 . mg/INO,> | 050
14. Mangan pg/l 50,0 -
15.| Zeljezo ng/l 200,0
16.
17.
18.
19.
~Mikrobiolo$ki nalaz )
) 1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
| 2.|Escherichia coli 44,5°C/24h broj/100 ml 0 0 |
| 3.|Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
. 4.Brojkolonija  36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
T 5. Broj kolonija  22°C/72h broj/ 1 ml 100 1 |
6. Pscudomonas acruginosa 36°C/48h | broj/100ml | 0 0
7.
L 9. |

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi$ljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

AnalitiCar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

\

\




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

22. 1. 2024.

Lokacija: 'POZEGA — VS SV. VID

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potrosnju
Vrsta analize: Analiza A

Datum:

Analiticko izvjesée br. 1 —29 /2024.

Naziv parametra | Mjernajed. | MDK Rezultat
| Fizikalno-kemijski nalaz

1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
) 2. Mutnocéa °NTU 4 0,37

3. Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5. Temperatura °C 22°%C | A8
6. Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 - 488
I 7. Koncentracija vodikovih iona ~ pH jedinica 6,5-95 | 769
\ ‘8. Slobodni rezidualni klor mglCl, | 050 = 014
9. Utrosak KMnOy mg/l O, 5,0 094
! 10.1\ Kloridi mg/l Cl 250 11,40
~11., Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00 J
12,/ Nitrati mg/l NO3& 50,0 4,9 |
. 13.|Nitriti mg/l NO,& 0,50 0,00

14, Mangan pg/l 50,0

; 15.|Zeljezo pg/l 200,0
e )
1T
18
19.]
~ MikrobioloSki nalaz
L Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml o 0
2. Escherichiacoli 44,5°C24h  broj/100ml | 0o 0
3. Enterokoki  36°C/48h  brojl00ml 0 0
) 4. Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 | 0

5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 | 1

6./ Pseudomonas aeruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 - 0

7.
8 |

9. |

Misljenje: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARAJU maksimalno dopustenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analitiar u laboratoriju;

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

Datum: 26. 1. 2024.

AL AAAA
VAVAANAAAAN

AN AN VAL NAVAAAAA,
N ARARARRNNANNNINANANNINNININANNNINANNNNNRNNA

Lokacija: POZEGA — Zagrebacka 52, caffe bar Leggiero

Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Vrsta analize: Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 —32 /2024.

i Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
- Fizikalno-kemijski nalaz -
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutno¢a °NTU 4 0,41
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura % 2976 3.8
6. Elektrovodljivost puScm /20°C 2500 548
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,65
- 8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,23
9. Utrosak KMnO, mg/l O, 5,0 0,97
~10.Kloridi mg/1 Cl 250 12,40
~11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
Y 12. | Nitrati i mg/l NO;& 50,0
, 13.|Nitriti . . mg/INO,> | 0,50
14, Mangan wel . s00
15, Zeljero gl 2000 ]
~16.
17. ‘
18. ‘
19.
Mikrobiolo3ki nalaz
1./ Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4. Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6.|Pscudomonas acruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
i 7.
.8 |
a ()T W ]

Ml§|]0n_|0 Rczulgliiﬁanali;.e'ispilanog uzorka vode ODGOVARAJU m&sﬁiiﬁalggdipﬁléﬂiih

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se

na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
5 I
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Interni laboratorij

29. 1. 2024.

Datum:
Lokacija:
Vrsta uzorka:
Vrsta analize:

A A A AAAATAATAAIAY /
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV,

POZEGA — VS SV. VID

Javna vodoopskrba — voda za ljudsku potro$nju

Analiza A

Analiticko izvjesée br. 1 —35 /2024.

AN/ AAYNAVAA

Naziv parametra Mjerna jed. MDK Rezultat
Fizikalno-kemijski nalaz
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoca °NTU 4 0,42
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura °C 23°C 4,4
6. Elektrovodljivost uScem /20°C 2500 416
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,61
8.| Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,17
9. | Utrosak KMnOg, mg/l O, 5,0 0,95
~10.|Kloridi mg/1 Cl 250 9,80
11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12, Nitrati - mg/l NO3& 50,0 35
130 Niwritik - ) - mg/INO& 050 0,00
14. Mangan R | pg/l 50,0
15.| Zeljezo ug/l 200,0
16.
17.
18.
19.
Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 36°C/24h broj/100 ml 0 0
2. Escherichia coli  44,5°C/24h broj/100 ml 0 0
3. Enterokoki 36°C/48h broj/100 ml 0 0
4.|Broj kolonija 36°C/48h broj/ 1 ml 100 0
5. Broj kolonija 22°C/72h broj/ 1 ml 100 1
6. Pscudomonas acruginosa 36°C/48h broj/100 ml 0 0
7.]
8 : o - | ]
9 L

Mi§ljenj>ei:7 Rezultati analize ispﬁanog uzorka vode ODGOVARAJU maksifr-l’z;lﬂi(')'dbbiuaz

nim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/2023 i N. N. 88/23.). Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se
na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Never(ll(a Jozi¢, dipl. ing.
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