TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 5.6.2023. B
Lokacija: 'VELIKA — KLORNA STANICA -
Uzorak: _JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,A®

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 83 / 2023.

| Naziv analitickog parametra ' Mjerna jed. NALAZ
Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz
1. Boja ‘ mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoc¢a °NTU 4 0,47
3. Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 8,4
6. Elektrovodljivost - uSem /20°C 2500 384
7. Koncentracija vodikovih iona | pHjedinica | 6,5-9,5 7,70
8. Slobodni rezidualni klor . mgICL 050 . 028
9. Utrosak KMnOy L mgllO 500 1,01
10. Kloridi mg/1 Cl 250 9,20
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati ) mg/l NO;& 50,00
13. [ Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
16 Zeliezo g/ 200,00
_____ 16.
17.
18.
19.
Mikrobiolo$ki nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
_____ 2. Escherichiacoli 44,5°C/24h | brojl00ml 0 | 0
3. Enterokoki  37°C/48h | brojl00ml 0 | 0
4. Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 ‘ o
~ 5. |Broj kolonija 22°C [T broj ml 100 1
6.
7.
8.
9

Zakljuak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 1 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analitiar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
I
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datym: 5. v6§ 2023.
Lokacija: BISKUPCI —- KLORNA STANICA
Uzonk: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA A"

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 84 / 2023.

' Naziv analitickog parametra ' Mjerna jed. MDK

Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz
1. Boja ‘ - mg/l PtCoskale | 20 0
2. Mutnoéa  °NTU 4 065
3. Miris - - bez  Bez
4. Okus - - -
5. Temperatura °C 25°C 11,6
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 270
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,84
8.1 Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,28
9./Utrosak KMnO4 mg/l O, 5,00 1,02 ‘
~10. Kloridi mg/l Cl 250 7,40
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
~ 12. | Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan B ug/l 50,00
15. Zeljezo B g/l 200,00
. )
18. -
19.
Mikrobioloski nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. | Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 3
6.
7.
8.
9

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode  ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Laboratorij
Datum: 6. é 2023.
Lokacija: POZEGA — Crpiliste Luke, izlaz

JAVNA VODOOPSKRBA
ANALIZA , A"

Uzorak:
Vrsta analize:

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 178 / 2023.

MDK NALAZ

| Naziv analitickog parametra | Mjerna jed.

- Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz
1..Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2./ Mutnodéa °NTU 4 0,54
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 10,8
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 498
- 7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,61
8.| Slobodni rezidualni klor mg/l Clp 0,50 0,34
9. UtroSak KMnQO, mg/l O, 5,00 1,03
10. Kloridi mg/l Cl 250 11,80
11.| Amonijak mg/| NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14 Mangan et 5000 | 1300
15. Zeljezo _pg/l 20000
i 1_6_
17.
18.
19.] -
Mikrobiolo$ki nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichiacoli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
,,,,,,, 3. | Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. | Brojkolonija _ 22°C/72h broj ml 100 2
6.
7.
8. B
9.

Zakljucak: Rezultati analize ispilaﬁog uzorka vode

" ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozié, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 5. 6. 2023.
Lokacija: POZEGA — VS GLAVICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize:

ANALIZA , A"

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 176 / 2023.

Naziv analitickog parametra

| Mjerna jed.

MDK NALAZ

Organoleptigki i fizikalno-kemijski nalaz _
1./ Boja ' mg/] PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,69
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5. Temperatura i 2% 12,8
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 271
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,83
8. |Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,10
9. Utro§ak KMnQOy4 mg/l Oy 5,00 1,03
10. | Kloridi mg/l Cl 250 7,40
11.| Amonijak mg/| NH," 0,50 0,00
12. Nitrati S | mg/INO;% 50,00
13 Nitrigi ~ mg/ING> | 050 _
14. Mangan pg/l 50,00
15. Zeljezo ug/l 200,00
16.
17,
18.
19.
Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 2
6.
7 ] -
9. | [ ‘

L I - I B ‘ i 1
Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode  ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Odjel vodoopskrbe, Laboratorij .
Datum: 12.v6. 2023.

Lokacija: POZEGA — VS SV. JOSIP

Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 186 / 2023.

'Naziv analiti¢kog parametra Mjerna jed. NALAZ

1.|Boja ' mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnocéa °NTU 4 0,48
3. Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
5.| Temperatura °C 25°C 12,7
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 486
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,57
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,10
9. | Utrosak KMnO, mg/l O, 5,00 1,02
~10. Kloridi - mgld 250 1040 |
11., Amonijak . mgINHy | 050 000
12. Nitrati - mg/INOs® 50,00
13. | Nitriti mg/l NO& 0,50
14. Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo ng/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Mikrobiolo$ki nalaz -
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C I 72h broj ml 100 2
7. B
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
y F
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 9. 6. 2023.

Lokacija: POZEGA — Trg sv. Trojstva 7, caffe bar Boba
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 181 / 2023.

| Mjerna jed. MDK

| Naziv analitickog parametra

Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz.
1./Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutno¢a - ) °NTU 4 0,67
3. Miris B . - bez ~ Bez
4. Okus r - - -
5./ Temperatura s 25°C 14,8
‘ 6. | Elektrovodljivost uScm / 20°C 2500 416
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,65
8.| Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,15
9. | UtroSak KMnOg4 mg/l O 5,00 1,04
10. | Kloridi mg/l Cl 250 10,60
11.! Amonijak mg/| NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati ) mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
" 15.|Zeljezo ng/l 200,00
% 16.
17. I B
18. B
19.
Mikrobiolo$ki nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
7.
8.
9.

Zakljudak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
Qm

\
A
)



TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

9. 6. 2023.

Datum:
Lokacija: POZEGA - P. Radi¢a 203, caffe bar Matan
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA .

Vrsta analize: ANALIZA LA™

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 183 / 2023.

NALAZ
1./ Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoca °NTU -+ 0,76
3. |Miris - bez Bez
4.|Okus - - -
5.| Temperatura °c 2 16,4
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 386
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,69
) 8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,14
I 9. | UtroSak KMnQO4 mg/l O, 5,00 1,04
10. Kloridi i mg/1 Cl 250 9,40 |
11. Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
12. | Nitrati mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo pg/l 200,00
16.
17.
18.
19.
Mikrobiolo$ki nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Brojkolonija  22°C/72h broj ml___ 100 2
6.
T
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna |
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 9. 6. 2023.
Lokacija: POZEGA — Zagrebacka 52, caffe bar Leggiero
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 184 / 2023.

NALAZ

'Naziv analitickog parametra | Mjerna jed. MDK

Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz
1.|Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoéa °NTU 4 0,52
i 3. Miris - _ - bez Bez
4. Okus o o - - -
5. Temperatura e Imasc [ 169
~ 6. Elektrovodljivost uSem/20°C 2500 49
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5 -9,5 Py
8.| Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,10
9. | UtroSak KMnOy4 mg/l O 5,00 1,03
10. | Kloridi mg/l Cl 250 11,80
" 11.[Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
 12.Nitrati ﬂ mg/l NO3& 50,00
13.  Nitriti mg/l NO,& 0,50
14,/ Mangan ug/l 50,00
15. | Zeljezo ng/l 200,00
16.
17.
18. ) N
5 Mikrobioloski nalaz R ?
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h ~ broj 100 ml 0 0
2. Escherichia coli  44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
e
8.
9

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozié, dipl. ing.



TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

OdJel vodoopskrbe, Laboratoru e AR .
Datum: 12. 6. 2023.

Lokacija: POZEGA — Osjecka 64e, caffe bar Petrol

Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,, A

ANALITICKO I1ZVJESCE br. 1 - 185 / 2023.

' analitickog parametra ' Mjerna jed. MDK NALAZ
Organolepticki i ﬁmkalno-kemuskl nalaz
1./Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2./ Mutnoca °NTU 4 0,45
3. Miris 7 - bez Bez
4.|Okus - - -
5.|Temperatura %L 25°C 17,1
6. | Elektrovodljivost uSem /20°C 2500 380
7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,61
8. |Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,17
9. |UtroSak KMnO4 mg/l O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/l Cl 250 9,60
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati ) mg/l NO3& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
: 14.|Mangan ug/l 50,00
 15.]Zeljezo ng/l 200,00
16. i
1E; e
18.
1 19.
Mikrobioloskinalaz =
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 1
6.
Z.
8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ~ ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nadinu vodenja reglstra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/lFax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 03.07.2023

Kupac: 51786

Broj analiti¢kog izvjestaja: V 0599/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-28 34000 Pozega

ANALITICKI I1ZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: 0ZB POZEGA
OSJECKA 107
POZEGA
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potro$aca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumanci¢, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 28.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 08:00
Datum dostave uzorka: 28.06.2023 Vrijeme dostave uzorka:  10:00
Podetak ispitivanja: 28.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 01.07.2023
Datum ispisa izvjestaja: 03.07.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem ocitovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivi¢, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljaca.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.

Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez orginalnog Ziga i potpisa.

Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlu€ivanja jednostavnog
prihvacanja pri &amu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04 Stranica 1




Broj analitickog izvjestaja: V 0599/2023

PoZega, 03.07.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M. ~ Vrijednost MDK** Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnocéa* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 0.58 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 7.8/20.8°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 409.0 2500 DA
Utro3ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija 0zmg/l 1.92 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.18 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 16.7 25 DA
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 8.4 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.10 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO: B (2017) Spektrofotometrija mg/l 8.28 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l 0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Enterokoki* HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Pseudomonas aeruginosa™ HRN EN ISO 16266:2008 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

Odgovorni analiti¢ar:

Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvje$éa o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavijaca.
Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvacanja pri ¢emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04

Stranica 2



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 26.06.2023

Kupac: 51786

Broj analitickog izvjestaja: V 0575/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-23 34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: DJECJI VRTIC

ULICA KRALJA KRESIMIRA 32A

POZEGA
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrosaca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumangi¢, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 23.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 10:10
Datum dostave uzorka: 23.06.2023 Vrijeme dostave uzorka: 10:30
Pocetak ispitivanja: 23.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 26.06.2023
Datum ispisa izvjestaja: 26.06.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem oéitovanja
nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivié, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavljada.
Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na

granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04

Stranica 1



Broj analitickog izvjestaja: V 0575/2023

PoZega, 26.06.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN 1SO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M,j. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spekirofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoca* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 1.50 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika = bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 8.0/24.3°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 320.0 2500 DA
Utro§ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija 0z mg/l 2.33 5.0 DA
Slobodni kior HRN EN I1SO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.10 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 18.5 25 DA
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 7.6 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.11 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO: B (2017) Spektrofotometrija mg/l 6.29 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l <0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN I1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN 1SO 9308-1:2014/A1:2017

Enterokoki* HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN I1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Pseudomonas aeruginosa* HRN EN ISO 16266:2008 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

Odgovorni analiti¢ar:

Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvje$¢a o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavljada.
Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja jednostavnog

prihvacanja pri ¢emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04

Stranica 2




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/lFax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 26.06.2023

Kupac: 51786

Broj analitickog izvjestaja: V 0574/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-23 34000 Pozega

ANALITICKI I1ZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - javha vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: KTC D.D. restoran

ULICA P. RADICA 46 a

POZEGA
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrosaca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumangi¢, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 23.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 09:50
Datum dostave uzorka: 23.06.2023 Vrijeme dostave uzorka: 10:30
Pocetak ispitivanja: 23.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 26.06.2023
Datum ispisa izvjestaja: 26.06.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem o€itovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivié¢, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljaca.
Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na

granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez orginalnog Ziga i potpisa. o
Pri donodenju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim grani&nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvaéanja pri Eéemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
OBR-003/04

Stranica 1



Broj analitickog izvjestaja: V 0574/2023

Pozega, 26.06.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK** Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoca* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 0.82 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona*  HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 7.8/24.5°C 6.5-9.5 DA
Vodijivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 388.0 2500 DA
Utro$ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija 0z2mgll 1.56 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.12 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 16.5 25 DA
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 11,2 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.08 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO: B (2017) Spektrofotometrija mg/l 7.89 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l <0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK**  Udovoljaval
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN 1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokoki* HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Odgovorni analitiar:
Anita Mindum, mag.med.kem.
Kraj izvje$¢a o ispitivanju
*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljaca.
Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezuitat je elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri dono$enju odluke o sukiadnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog
prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Stranica 2
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17028 -HAA

Pozega, 03.07.2023

Kupac: 51786

Broj analititkog izvjestaja: V 0603/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge

NarudzZbenica:
Plan uzorkovanja:

Vrsta uzorka:

Lokacija uzorkovanja:

Mijesto uzorkovanja:

NAR.- 380 Vodovodna 1
2023-06-29 34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Voda za ljudsku potrosnju - javna vodoopskrba - preradena

UGOSTITELJSKI OBRT BOBA
TRG SV. TROJSTVA 7
POZEGA

Slavina kod krajnjih potro$aca

Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumangci¢, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 29.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 08:15

Datum dostave uzorka: 29.06.2023 Vrijeme dostave uzorka: 09:30

Pocetak ispitivanja: 29.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 02.07.2023

Datum ispisa izvjeStaja: 03.07.2023

Vrsta analize: A - ANALIZA

Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem o€itovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivi¢, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; ' rezultat vanjskog dobavijaca.
Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na

granicu kvantifikacije pojedine metode.

Ispitni izvjestaj rezultat je elektroni¢ke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04

Stranica 1




Broj analitickog izvjestaja: V 0603/2023

PoZega, 03.07.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN I1SO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M,j. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoéa* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 0.69 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika b bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona*  HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 7.7/23.4°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 418.0 2500 DA
Utro§ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija O2mg/l 1.49 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.27 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 17.2 25 DA
Kloridi HRN SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 12.4 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.18 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO: B (2017) Spektrofotometrija mg/l 8.94 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l <0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M. Vrijednost MDK**  Udovojaval
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 mi 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN 1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokoki* HRN EN iSO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN I1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Odgovorni analiti¢ar:
Anita Mindum, mag.med.kem.
Kraj izvje$¢a o ispitivanju
*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljada.
Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binarmno pravilo odlucivanja jednostavnog
prihvacanja pri ¢emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Stranica 2
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 1. 6. 2023.
Lokacija: PLETERNICA — VODOSPREMA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A

ANALITICKO IZVJESCE br. 2 - 73 / 2023.

NALAZ

| Naziv analitickog parametra ' Mjerna jed. MDK

Organolepti&ki i fizikalno-kemijski nalaz
~ 1./Boja ‘ mg/l PtCo skale 20 0
2. Mutnoda °NTU 4 0,51
3. Miris - § - | bez Bez
4. Okus ] - | - 5
5. Temperatura ) °C 25°C 11,9
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 458
| 7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,53
§ 8.| Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,15
' 9.|Utrosak KMnOj mg/l 0, 5,00 1,04
10. | Kloridi mg/l Cl 250 12,20
11. Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12 Nitrati mg/I NO35 50,00
~_13.|Nitriti mg/l NO,© 0,50
~14. Mangan ug/l 50,00
~15. | Zeljezo ug/l 200,00
D
17,
19. . .
_ Mikrobiolo$ki nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 2
6.
7.
. 8.
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.

\
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

VNSANAINANIN

Datum: 1. 6. 2023, .
Lokacija: PLETERNICA — Skolska 4, Dj. vrti¢ TratinCica
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,,A®

ANALITICKO I1ZVJESCE br. 2 - 72 / 2023.

'Naziv analitickog parametra ' Mjerna jed. MDK

A AAA A NAAVAL AL AL N A A A A A A A A A A A A A A A A A L
AN ANAAANAANAAAANNANAAAANANVSAANA MV MANVAVVAAVIVIV AV  2

| Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz
1.Bojg  mglPCoskale | 20 | 0
2. Mutnoc¢a °NTU 4 0,42
3. Miris - bez Bez
4./ Okus - - -
5.| Temperatura e 25°C 16,1
6. | Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 406
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,56
8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,11
9. UtroSak KMnO, mg/l O, 5,00 1,02
10. | Kloridi mg/l Cl 250 10,60
11.| Amonijak mg/| NH," 0,50 0,00
! 12.|Nitrati mg/l NO3;& 50,00
13| Nitriti mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan pg/l 50,00
15.| Zeljezo - pg/l 200,00
17.
18.
19.
| Mikrobiolo$ki nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. | Escherichia coli  44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
- 3. | Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. |Broj kolonija  22°C /72h broj ml 100 1
6.
1.
8.
L9

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te na¢inu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju
34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 03.07.2023

Kupac: 51786

Broj analiti¢kog izvjestaja: V 0604/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-29 34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: SLASTICARNICA PROMENADA

IVANA SVEARA 11

PLETERNICA
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrosaca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumangi¢, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 29.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Datum dostave uzorka: 29.06.2023 Vrijeme dostave uzorka:  09:30
Pocetak ispitivanja: 29.06.2023 Zavr$etak ispitivanja: 02.07.2023
Datum ispisa izvjestaja: 03.07.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem oé&itovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivié, dr.med.spec. epidemiologije

“akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavljaéa.
Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na

granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa. .
Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlugivanja jednostavnog

prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
OBR-003/04

Stranica 1




Broj analitiCkog izvjestaja: V 0604/2023

Pozega, 03.07.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M,j. Vrijednost MDK?** Udovoljav
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoca* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 0.78 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika % bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 7.8/23.6°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 402.0 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija 0z mg/l 1.63 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.10 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 18.6 25 DA
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 12.8 250,0 DA
Amonij VIi.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.08 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO: B (2017) Spektrofotometrija mg/l 9.56 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l <0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK** Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN 1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN I1SO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokoki* HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Odgovorni analiti¢ar:
Anita Mindum, mag.med.kem.
Kraj izvje$ca o ispitivanju
*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavljaca.
Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluivanja jednostavnog
prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Stranica 2
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna |
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 1. 6. 2023.
Lokacija: BUCIJE - SKOLA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA A"

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 2 - 75 / 2023.

'Naziv analitickog parametra | Mjerna jed. MDK
Organolepti&ki i ﬁmkalno-kemljskl nalaz |
1. Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca °NTU e 0,53
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - -
5. Temperatura i °C 23°C 16,1
6. Elektrovodljivost - uScm /20°C 2500 410
7. Koncentracija vod1kov1h iona pH jedinica 6,5-95 7,55
8. Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,10
9. Utrosak KMnO, mg/l O, 5,00 1,03
~10. | Kloridi mg/1 Cl 250 10,80
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
12.| Nitrati mg/l NOs& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
14. Mangan ug/l 50,00
15.| Zeljezo pg/l 200,00
16.
17.
18.
18, ;
B Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 37°C/24h broj 100 ml 0 0 |
2. Escherichia coli 44,5°C 124h broj 100 ml 0 0
- 3. Enterokoki 37°C /48h broj100ml | 0 0
4. Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
5. | Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 2
6.
.
8.
9.

lZaliucak Rezultati analize ispitanog uzorka vode ~ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroanu te nadinu vodenja reglstra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozm dipl. ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 30.06.2023

Kupac: 51786

Broj analiti¢kog izvjestaja: V 0585/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-27 34000 Pozega

ANALITICKI I1ZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: GRAD KUTJEVO-SANIT.CVOR

TRG GRASEVINE 1

KUTJEVO
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potro$aca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Ariana Penava, mag.nutr.
Datum uzorkovanja: 27.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 10:15
Datum dostave uzorka: 27.06.2023 Vrijeme dostave uzorka: 11:00
Pocetak ispitivanja: 27.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 30.06.2023
Datum ispisa izvjestaja: 30.06.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem ocitovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivi¢, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; ' rezultat vanjskog dobavljada.
Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na

granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvacéanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
OBR-003/04

Stranica 1




Broj analitickog izvjestaja: V 0585/2023

Pozega, 30.06.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN I1SO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK**  Udovoljav
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoc¢a* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 1.30 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 8.1/26.6°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 369.0 2500 DA
Utro§ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija 0z mgll 1.01 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.12 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 19.1 25 DA
Kloridi HRN SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 11.4 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.17 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NOz B (2017) Spektrofotometrija mg/l 7.00 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l 0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK** Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Enterokoki* HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA

Odgovorni analiti¢ar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvjec¢a o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavijaca.
Rezultati se odnose iskljuivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlugivanja jednostavnog

prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04

Stranica 2




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, TellFax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

Pozega, 30.06.2023

Kupac: 51786

Broj analitickog izvjestaja: V 0584/2023 Tekija d.o.o. za vodne usluge
Narudzbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-27 34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR "IVANA"
ULICA KOLODVORSKA 19
JAKSIC
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrosaca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Ariana Penava, mag.nutr.
Datum uzorkovanja: 27.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Datum dostave uzorka: 27.06.2023 Vrijeme dostave uzorka:  11:00
Pocetak ispitivanja: 27.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 30.06.2023
Datum ispisa izvjestaja: 30.06.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem ocitovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan Stivié, dr.med.spec. epidemiologije

“akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljada.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvritelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.

Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez orginalnog Ziga i potpisa.

Pri donosenju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog
prihvacanja pri ¢emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04 Stranica 1




Broj analitickog izvjestaja: V 0584/2023

Pozega, 30.06.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M,j. Vrijednost MDK** Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoéa* HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 1.37 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika S bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika E bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona*  HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 8.0/26.7°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 414.0 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija O2mgll 1.38 5.0 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.12 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 18.1 25 DA
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 9.8 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.11 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NOs B (2017) Spektrofotometrija mg/l 8.50 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l <0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M. Vrijednost MDK** Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Enterokoki* HRN EN 1SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA

Odgovorni analiti¢ar:

Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvje$éa o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku; * rezultat vanjskog dobavljada.
Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraZeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedéi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donoSenju odluke o sukladnosti mjemih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlugivanja jednostavnog

prihvaéanja pri Cemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

OBR-003/04
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

£S5t _
Pozega, 30.06.2023

Kupac: 51786

Broj analitickog izvjestaja: V 0596/2023 Tekija d.o.0. za vodne usluge
NarudZbenica: NAR.- 380 Vodovodna 1
Plan uzorkovanja: 2023-06-27 34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: DOM ZDRAVLJA VELIKA

VLADIMIRA NAZORA 4

VELIKA
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrosaca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumangié, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 27.06.2023 Vrijeme uzorkovanja: 11:00
Datum dostave uzorka: 27.06.2023 Vrijeme dostave uzorka: 12:20
Pocetak ispitivanja: 27.06.2023 Zavrsetak ispitivanja: 30.06.2023
Datum ispisa izvjestaja: 30.06.2023
Vrsta analize: A - ANALIZA
Zakljucak: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (N.N. 64/23).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene o sukladnosti temeljem ogitovanja
nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) te je dostupna na
zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Voditelj Sluzbe:
Ivan $tivié, dr.med.spec. epidemiologije

“akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljugku; ' rezultat vanjskog dobavljaca.

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.

Ispitni izvjestaj rezultat je elektroni¢ke obrade podataka te je punovaZeéi bez orginalnog Ziga i potpisa.

Pri donosenju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja jednostavnog
prihvacanja pri ¢emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
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Broj analitickog izvjestaja: V 0596/2023

PoZega, 30.06.2023
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika ; Mj. Vrijednost MDK** Udovoljaval
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija _ mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnoc¢a*® HRN EN ISO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 1.05 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 8.1/25.2°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/em/20°C 417.0 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija O2mg/l 1.65 5.0 DA
Slobodni kior HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.21 0.5 DA
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 19.4 25 DA
Kloridi HRN SO 9297:1998 Titrimetrija mg/l 11.2 250,0 DA
Amonij VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) Spektrofotometrija mg/l 0.11 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NO= B (2017) Spektrofotometrija mg/l 8.70 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l 0.01 0.50 DA
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika M,j. Vrijednost MDK** Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN I1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN 1SO 9308-1:2014/A1:2017

Enterokoki* HRN EN 1SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 mi 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA

Odgovorni analiti¢ar:

Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvje$¢a o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku; * rezultat vanjskog dobavljaga.
Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izrazeni kao (<) odnose se na
granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez orginalnog Ziga i potpisa.
Pri donosenju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graniénim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlucivanja jednostavnog

prihvacanja pri éemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 6. 6. 2023.
Lokacija: "BRESTOVAC — Tr renkova 10 caffe ffe bar Leona
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA -

Vrsta analize: ANALIZA o i

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 179 / 2023.

| Mjerna jed.

MDK NALAZ

; 1./Boja mg/1 PtCo skale 20 0
| 2.|Mutnoc¢a °NTU 4 0,47
. 3.|Miris - - bez Bez
| 4. Okus - - - -
5. Temperatwra i 25°0C - 153
6 Elektrovodljivost ~ |pSem/20°C 2500 504
* 7. Koncentracija vodikovihiona | pH jedinica  6,5-95 758
; 8.|Slobodni rezidualni klor | mg/Ch 0,50 0 ,10
9. UtrosakKMnOs . mgl0, 500 1,02
.~ 10.|Kloridi - i mg/l Cl 250 12,40 |
11.| Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00 |
.12, Nitrati mg/l NO;& 50,00
l 13. | Nitriti mg/l NOy© 0,50

14.|Mangan ng/l 50,00
" 15.|Zeljezo ng/l 200,00

16.

14

18.

19.
i Mikrobioloski nalaz
1. |Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml o | 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h brojlml 100 o |
5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 47___7‘_77100 I S 1
6.

7.

8.
)

Zakljuéak: Rezultati analize lspltanog uzorka vode
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoops

misljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

ODGOVARA Pravilniku o parametrlma sukladnosti,
i vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja reglstra
krbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
> [‘

=
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 7. 6. 2023.
Lokacija: CAGLIN - Djegji vrti¢ Caglin
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA , A“

ANALITICKO IZVJESCE br. 3 - 49 / 2023.

NALAZ

' Naziv analiti¢kog parametra | Mjerna jed. MDK

i Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz 5
‘ 1./Boja ' mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutno¢a °NTU 4 0,55
3.|Miris - bez Bez
4.| Okus - - -
. 5.|Temperatura % 25°C 18,5
6. Elektrovodljivost uScm /20°C 2500 343
7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9,5 7,71
8. Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,10
9. Utro8ak KMnQOy, mg/l Oy 5,00 1,02
~10.Kloridi mg/1 Cl 250 8,40
.~ 11./Amonijak mg/l NH," 0,50 0,00
A2 Niwai T mgINO® | 5000 |
13, Niwiti ~ mgINO» | o050
14. Mangan ’ pg/l . 50,00
16.
F
18.
18.
Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
2. Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
L3 'Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. |Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 0
. 5. |Broj kolonija 22°C /72h broj ml 100 2
6.
8 I S—
")

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20). Rezultati ispitivanja i
miSljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. ing.
Nor



