TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 24, 4. 2019
Lokacija: VELIKA KLORNA STANICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 83 / 2019.

Naziv analitickog parametra Mjerna jed. NALAZ

~ | Organoleptiki i fizikalno-kemijski nalaz ,
1.|Boja | mg/l PtCo skale 20 0
2.Mutnoéa °NTU 4 0,45
~ 3.|Miris o - bez Bez
4. Okus - - -
5. Temperatura i 25°C; .7 =
6. Elektrovodljivost - uScm / 20°C 2500 412
7.|Koncentracija vodikovih i iona pH jedinica 6,0 —-9,5 7,47
8. |Slobodni rezidualni klor ‘mg/1 Cl, 0,50 0,33
9. |Utroak KMnO,4 , mg/l10; 500 1
10. | Kloridi _ _ - mg/l Cl 250 9,60
~ 11.|Amonijak ) - mg/| NHy" 0,50 0,00
12, Nitrati mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti ) _ 7 ) mg/l NOy& 0,50
14. Mangan ug/l 50,00 Tt
,,,,, 15. Zeliezo L uet 200,00
16. H
17, - |
18.
18. | z
 Mikrobioloski nalaz : ,
1. Ukupni koliformi 37°C /24h ) broj 100 ml 0 0
2. Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
) ' Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 G-
4. | Broj kolonija 37°C /48h broj 1 ml 100 1
5. TBI‘O_] kolonija ~ 22°C/72h broj 1 ml 100 2
6. { |
7. R N A
9 f

Zakljucak Rezultati analize ispitanog uzorka vode SUKLADN[ SU Pravilniku o parametrima
sukladnosti, metodama analize, mon ltormgu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te na¢inu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Rezultati ispitivanja i midljenje odnose se isklju¢ivo na dostavljeni uzorak vode.

o - .k 2
Analiti¢ar u laboratoriju: Voditelj vodoopskrbe: /< e
Nevenka Jozic’:,rdipl. inz. Tomislav Rozman, dipl. inz.
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‘\!\Jf\“k‘i Direktor: {3
Ante 1pl inZ.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 24. 4. 2019. -
Lokacija: BISKUPCI - KLORNA STANICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,A“

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 4 - 84 / 2019.

Naziv analitickog parametra Mijerna jed. NALAZ

| Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz 7
~ 1.|Boja ] mg/l PtCo skale 20 0
2./Mutnoéa ) __ ~°NTU 4 0,48
3.|Miris - bez Bez
4. Okus - - - -
5. Temperatura o =TS P i 118 -
6. Elektrovodljlvost -  |uSem/20°C | 2500 322 |
7. Koncentracija vodikovih ic iona | pHjedinica 0,5—-9.3 7,65
~ 8.|Slobodni rezidualni klor - mg/lCly 0,50 g3l |
9. |Utrosak KMnOy4 - mg/1 O, 5,00 1,02 |
10. | Kloridi i mg/1 Cl 250 7,40
11.| Amonijak mg/I NH," 0,50 0,00
12. | Nitrati _ - mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti B - _ mg/Il NO,& | 0,50 nr o
14.|Mangan _ pgll 50,00
15.|Zeljezo - | pgh 200,00 |
1 18.| -
' 19.
| Mikrobiolo$ki nalaz |
= Ukupni koliformi 37°C /24h | broj 100ml | 0 JISIB = Nl
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h brojl100ml | 0 | 0 |
3. |Enterokoki  37°C /48h | brogjl00ml | 0 o
4. Broj kolomja  37°C/48h , broj 1 ml 100 2
- 5. |Broj kolonija 22°C/72h ~ broj 1 ml 100 S |
6. . - n
7. )
" S SR I
9. | £ -
Zakljucak: Rezultati analize lspltanog uzorka vode SUKLADNI SU Prawlmku 0 parametrlma
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te na¢inu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).
Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se isklju¢ivo na dostavljeni uzorak vode.
Analiti¢ar u laboratoriju: Voditelj vodoopskrbe: ///‘é —

Nevenka Jozié dipl. inz. Tomislav Rozman, dipl. inZ.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel ‘vodo_qps‘lgrbe, yaboratori_j o

Datum: 1. 4. 2019.
Lokacija: 'POZEGA - MPC, IZLAZ
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA
Vrsta analize: ANALIZA ,,A*

ANALITICKO IZVJESCE br. 1 - 91 / 2019.

Naziv analitickog parametra

Mjerna jed.

MDK

NALAZ

Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz _
1.|Boja - mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoc¢a °NTU 4 0,54
- 3. Miris - - bez Bez
4. Okus - - - - -
5. Temperatura e 257G 10,5
6. |Elektrovodljivost - uSem /20°C 2500 698
~ 7.|Koncentracija vodikovih iona pH jedinica | 6.5-9,5 133
8. Slobodni rezidualni klor ‘mg/l Cl 0,50 0,00
9. Utrosak KMnOyq mg/l O, 5,00 1,06
~10. | Kloridi - mg/ICl 250 15,60
.~ 11.|Amonijak “mg/I NHy' 0,50 0,00
12, Nimati | mgINO® | 50,00
13. | Nitriti i mg/l NO,& 0,50 B
14. Mangan ng/l 50,00 21.00
15.| Zeljezo g/l 200,00 -
16.
17, - -
18. - . N
19. s
) Mikrobioloski nalaz
1. Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
‘2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3. |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. Broj kolonija  37°C /48h broj 1 ml 100 2
5. Broj kolonija 22°C /72h broj 1 ml 100 3
6. B
1.
8. | 1
9 l | |

‘Zakljugak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode SUKLADNI SU Pravilniku o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu

vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Rezultati ispitivanja i midljenje odnose se isklju¢ivo na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozié, Fiip!. inz.
~
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Voditelj vodoopskrbe: ;//ZJ P F——

Tomislav Rozman, dipl. inZ.

Direktor: /
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1

Datum: 1. 4. 2019.
Lokacija: POZEGA — LUKE, IZLAZ
Uzorak: “JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA ,A®

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 1 - 90 / 2019.

& Organolepti&ki i fizikalno-kemijski nalaz : § itk
1.|Boja mg/1 PtCo skale 20 0
2.|Mutnoca - i w0 H 4 0,42
3.Miris - B - bez Hez |
4.|Okus - - -

5. Temperatura - e 25°%C | A
6. Elektrovodljivost ~ |puSem/20°C 2500 501
7. Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica 6,9 —9,5 7,37
8.| Slobodni rezidualni klor mg/1 Cl, 0,50 0,24
9.|Utrosak KMnO4 mg/1 O, 5,00 1,05
10. Kloridi - mg/l Cl 250 12,80
11. Amonijak 7 7 mg/l NHy" 0,50 0,00

~12.|Nitrati . _ ' mg/l NO3& 50,00

13. | Nitriti ~ mg/INO,© 0,50 N
14. Mangan - pgl/l 150,00 6,00

~15.| Zeljezo ] gl 200,00

16. .
17,‘4‘ I e S
18. -
18,
Mikrobiolo$ki nalaz
1. | Ukupni koliformi 37°C /24h broj 100 ml 0 0
| 2. Escherichia coli  44,5°C /24h ] broj 100 ml 0 0
3. Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml | T 0
4, Broj kolonija 37°C /48h _ broj 1 ml 100 1
5. |Brojkolonija  22°C/72h | brojlml | 100 B
6.
7.'_ — = — =
8.
L9 :

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode SUKLADNI SU Pravilniku o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Rezultati ispitivanja i miSljenje odnose se iskljudivo na dostavljeni uzorak vode.
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Analitiéar u laboratoriju: Voditelj vodoopskrbe: ~ ~= —
Nevenka Jozi¢, dipl. inZ. Tomislav Rozman, dipl. inZ.
~Ny .
&.( PR Direktor: A _,( />
\ B L
| Ante Kofic, fipl. inZ.__
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