TEKIJA d.o.o0. za obavljanje vodnih
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij_

usluga

Datum: 17, 7. 2019, -
Lokacija: VELIKA — KLORNA STANICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALIZA A

ANALITICKO IZVJESCE br. 4 - 151 / 2019.

Naziv analitickog parametra

Mjerna jed.

Organolepti¢ki i fizikalno-kemijski nalaz
1. Boja mg/l PtCo skale | 20 0
2.|Mutnoc¢a °NTU - 0,39
3. |Miris - bez Bez
4. Okus - - -
5.| Temperatura N e 25°C 10,5
| 6.|F Elektrovodlust B pSem /20°C 2500 411
- 7./Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5 -9,5 7,45
8. | Slobodni rezidualni klor mg/l Cl, 0,50 0,34
B 9. UtroSak KMnOy mg/1 O, 5,00 1,03
10.|Kloridi mg/1 Cl 250 9,40
. 11.|Amonijak mg/INH," | 0,50 0,00
| 12.|Nitrati mg/l NO3& 50,00
~13.|Nitriti ) - mg/l NO,& 0,50
14.|Mangan o pel 50,00
15.| Zeljezo - ug/l 200,00
16.
17.]
18 o
19.
Mikrobioloski nalaz .
1. |Ukupni koliformi 37°C/24h Cbroj100ml | 0 g
2. |Escherichia coli 44,5°C /24h broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml 0 0
4. Broj kolonija  37°C /48h broj 1 ml 100 1
5. Broj kolonija ~ 22°C /72h broj 1 ml 100 2
6.
7. ) A
8' e
9.

Zakljuéak: Rezultati analize ispitanog uzorka vode SUKLADNI SU Pravilniku o parametrima

sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).
Rezultati ispitivanja i mi$ljenje odnose se isklju¢ivo na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:
Nevenka Jozi¢, dipl. inZ.
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Tomislav Rozman, dipl. inZ.




TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratonj

Datum: 17. 7. 2019. -
Lokacija: "BISKUPCI — KLORNA STANICA
Uzorak: JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ANALI7 A A

ANALITICKO IZVJESCE br.

Naziv analitickog parametra

Mjerna jed.

4 - 150 / 2019.

Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz i
1.|Boja mg/l PtCo skale 20 0
2.|Mutnoc¢a - ~ °NTU 4 0,41
3. |Miris - bez Bez
4. Okus - - = |
9| Temperatura B , K 23°C 121
6. I:lektrovodljlvost |puSem /20°C 2500 326
5 7. Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5-9.5 207
8. | Slobodni rezidualni klor - mg/ICl, | 0,50 0,30
8 Utrosak KMnOy - mg/1 O, 5,00 1,06 |
10. |Kloridi - mg/l Cl 250 7,20
11.|Amonijak mg/l NH,' 0,50 goo |
12. | Nitrati B mg/l NO;& 50,00
13. | Nitriti mg/l NO,& 0,50
. 14.|Mangan pg/l 50,00 I
15.|Zeljezo ug/l 200,00
16. -
2 I R A i
18. | £
19. ) - |
| Mikrobiolo$ki nalaz E |
1. |Ukupni koliformi 37°C/24h broj 100 ml 0 0
2. | Escherichia coli 44,5°C 24h broj 100 ml 0 0 A
3 Enterokoki 37°C /48h broj 100 ml - B ol el
4. |Broj kolonijja 37°C /48h broj 1 ml 100 2
5. |Broj kolonija  22°C /72h broj 1 ml 100 2
6. . 3
8| ]
9.

ﬂﬁ]juééi& Rezultati analize ispitaﬂb_g'uzo;ka vode SUKLADNI SU Pravilniku o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu

vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Rezultati ispitivanja i misljenje odnose se iskljuc¢ivo na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozi¢, dipl. inz.

Voditelj vodoopskrbe:

Tomislav Rozman, dipl. inz.
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TEKIJA d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
POZEGA, Vodovodna 1
Odjel vodoopskrbe, Laboratorij

Datum: 9. 7. 2019. .
Lokacija: POZEGA — MPC, Luke isklju¢ene
Uzorak: “JAVNA VODOOPSKRBA

Vrsta analize: ENEIZK HAY

ANALITICKO 1ZVJESCE br. 1 - 175 / 2019.

Naziv analitickog parametra

Mjerna jed.

NALAZ

~ | Organolepticki i fizikalno-kemijski nalaz | ik
77777 1.|Boja - |mg/lPtCo skale 20 0
2. Mutnoca °NTU 4 0,49
3 |Mis - bez Bez
4./ 0Okus - : T =
5.| Temperatura ) °C 25°C 14,5
6. |Elektrovodljivost - ~ |pSem/20°C 2500 480
~ 7./Koncentracija vodikovih iona pH jedinica 6,5 9,3 7,43
~ 8. |Slobodni rezidualni klor B - - mg/1Cly 0,50 0,00
9.| Utrosak KMnOy4 mg/l O, 5,00 1,08
10. Kloridi S mg/1 Cl 250 10,80
11.| Amonijak mg/l NHy" 0,50 0,00
~ 12. | Nitrati . mg/l NO3;© 50,00
13. Nitriti - mg/l NO,& 0,50 i
- 14. Mangan - ug/l 50,00 ¥
15, Zeljezo | T S
% ...
2 R o Rl
18. - Ak
19. B
Mikrobioloski nalaz , _ "
1. |Ukupni koliformi 37°C/24h _ broj 100ml | 0 N |
2.  |Escherichia coli 44,5°C /24h _ broj 100 ml 0 0
3.  |Enterokoki 37°C /48h ) broj 100 ml 0 0
4. |Brojkolonija  37°C /48h broj 1 ml 100 5
5. | Broj kolonija 22°C/{72h ~ broj 1 ml 100 6
6. .
A I - ] m
- R P EESGR

Zakljuéak: Rezultati analize ispi"tanog uzorka vode SUKLADNI SU Pravilniku o parametrima

sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nainu

vodenija registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Rezultati ispitivanja i mi§ljenje odnose se isklju¢ivo na dostavljeni uzorak vode.

Analiti¢ar u laboratoriju:

Nevenka Jozié, dipl. inZ.

\T\Dm Direktor:
* Ante Koli¢, dipl. inZ.
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Voditelj vodoopskrbe: ;éjs —2 _

Tomislav Rozman, dipl. inZ.



